HAVARIINI PLAN
lokalni distribuc¢ni soustavy ZPA Nova Paka, a.s..

1. POPIS LDS S POPISEM ZAKLADNICH VZTAH4 A ODPOVEDNOSTI

1.1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY PROVOZOVATELE

Obchodni jméno: ZPA Nova Paka, a.s.
Sidlo: Nova Paka, Prazska 470, PSC 509 39
Identifikaéni ¢islo: 46504826

Akciova spolecnost, zapsana v obchodnim rejstéiku vedeného Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, viozka
644

Cislo licence pro distribuci elektfiny: 120100112

1.2. Zikladni popis lokalni distribu¢ni soustavy

Lokalni distribu¢ni soustava ZPA Nova Paka, a.s. se nachazi pouze na adrese 509 39 Nova Paka, Prazska 470.
Lokalni distribuéni soustava ZPA Nova Paka, a.s. o napéti 35 kV je napojena na distribuéni soustavu CEZ
Distribuce, a.s. hlavni rozvodnou &.I obsahujici dvé trafa ¢.2 a &.3 (hlavni a zalozni trafo) a zéroveri je kabelové
napojena podruzné rozvodna ¢.II obsahujici dv& trafa &4 a ¢.5 (hlavni a zaloZni). Viechna trafa jsou 35/04 kV a
630 kVA.

Lokalni distribu¢ni soustava je pravidelné revidovana a kontrolovana. Vzhledem k jejimu technickému charakteru
se nepiedpokladaji zadné zavazné havarijni stavy nebo stavy nouze. Lokélni distribuéni soustava ma dostate¢nou
rezervu pro pienaSeny vykon a predpoklada se jeji vysoka provozni spolehlivost.

1.3. Piehled dodavatelii a odbérateli elektiiny

Dodavatelem elektrické energie do lokalni distribu¢ni soustavy ZPA Nova Paka, a.s.je spole¢nost CEZ Distribuce,
a.s.

Lokaélni distribu¢ni soustava ZPA Nové Paka, a.s. je piné zavisla na dodavkach CEZ Distribuce, a.s.

Odbératelé (kone¢ni zédkaznici) v lokalni distribuéni siti jsou pouze malé firmy s celkovym odbérem elektiny do
200 000 kWh/rok.

2. PRACOVNI POKYNY

2.1. Plan k predchazeni stavii nouze a k obnové provozu rozvodného zaf¥izeni
Druhy zavad a jejich odstranéni :
a/ zavady na VN

- vypadek pojistek na trafu &.1 a2 &4 - opravu zajisti dodavatel CEZ Distribuce, a.s.
- porucha kabelu VN k rozvodné &.11 — opravu zajisti smluvni externi firma.



V pfipadé t€chto poruch zaméstnanec ZPA Nova Paka - provozni elektrikaf prepina na zaloZni trafo a hlavni
energetik zajistuje opravu smluvni externi firmou.

b/ zavady na NN
- porucha trafa — provozni elektrikaf pfepina na zéloZni trafo a hlavni energetik zajistuje opravu smluvni
externi firmou.

¢/ lokalni zdvady el.rozvodl — dle rozsahu a charakteru zavady fesi opravu provozni elektrikaf nebo smluvni
externi firma.

Odbérateliim jsou oznamovany planované i neplanované odstavky (vypadky) dodavatele eletfiny firmou CEZ
Distribuce, a.s. a dale pfipadné poruchy na lokalni distribu¢ni soustavé ZPA Nova Paka, a.s.

Za teSeni havarijni situace odpovida :
- v pracovni dob¢ provozni elektrikéaF
- v mimopracovni dob¢ strazny.
Pro minimalizace délky trvani poruchy je s provoznim elektrikafem a jeho zastupcem sjednana pracovni
pohotovost.

Revizi a opravy VN a trafostanice zajistuje smluvni externi revizni technik VN.

2.2. Vyrozuméni a spojeni

V pfipadg potfeby jsou kontaktovéni pracovnici nadfazené distribuéni sit¢ CEZ Distribuce, a.s., a to telefonicky nebo
pisemné. Obdératelé elektfiny jsou kontaktovani telefonicky.

2.3. Pozarni Fad, pozarné poplachova smérnice
Je feSeno organizaéni smérnici pro zajiténi, fizeni a kontrolu pozarni ochrany v ZPA Nova Paka, a.s.
2.4. Zasady zajiSténi prvni pomoci a 1ékafské pomoci

Urceni pracovnici obsluhy a udrzby lokalni distribuéni soustavy ZPA Nova Paka, a.s. jsou poudeni dle vyhlasky ¢.50/1978
Sb. o poskytovani prvni pomoci.

2.5. Kontaktni idaje

Odpovédny zéstupce  Ing. Bohuslav Franék tel. 493761372

Provozni elektrikar Vladimir Horaéek tel. 493761318
Strazni sluzba pracovnici vratnice tel. 493761313, 728407221
CEZ Distribuce, a.s.  zakaznické linka tel. 840840840

poruchova linka tel. 840850860

V Nové Pace,dne 25.2.20
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